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Ocena zblorcza roczna jakos$ci wody na Krytej Plywalni ,,Wodny Swiat”
w Horyncu Zdroju

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie w zwigzku z § 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016 z p6zn. zm.) dokonat
zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na ptywalni poprzez analize:

- parametrow jakosci wody na ptywalini ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia,

- zakresu i czestotliwosci wykonania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przed wydaniem oceny.

Niniejsza ocena obejmuje okres petnego roku tj. od stycznia 2021 r. do grudnia
2021r.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1la ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195) oraz § 2 i § 3 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016z pdzn. zm.),
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie stwierdza, ze woda Krytej
Plywalni ,,Wodny Swiat” w HoryhAcu Zdroju, ktdrej wiascicielem jest Centrum
Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Horyncu Zdroju, w ocenianym okresie spetniata
wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w zataczniku nr 1 i 2
przedmiotowego rozporzadzenia.

Zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach, zarzadzajacy ptywalnig dokonat
oceny spelnienia wymagan na podstawie biezacej obserwacji obiektu ze szczegdlnym



uwzglednieniem sytuacji mogacych mie¢ wptyw na zanieczyszczenie wody, systematycznego
i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen, co znajduje potwierdzenie w rejestrze
wynikow automatycznych pomiaréw jakosci wody oraz przekazanych do Parnistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie sprawozdan z badan wykonanych przez
zarzadzajacego, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prowadzony byl automatyczny pomiar parametrow; pH wody, potencjatu redox,
stezenia chloru wolnego oraz temperatury wody, ktorych wyniki rejestrowane byty
z czestotliwoécig nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie uzytkowania ptywalni, oraz
manualny pomiar chloru zwigzanego z czestotliwoscig 1 raz dziennie.

Woda dostarczana jest do ptywalni z wodociagu sieciowego Uzdrowiska Horyniec.
Jako$¢ wody z w/w wodociaggu odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017r. poz. 2294).

Zarzadzajacy ptywainig z uwagi na okresowe unieruchomienie obiektu na wskutek
obostrzef zwigzanych z pandemie nie wykonat badan jakosci wody zgodnie z ustalonym
i zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie
harmonogramem. Po przeanalizowaniu sprawozdania z badahn laboratoryjnych Nr
DL.LHK.9052.1.297.2021 z dnia 02.08.2021 r., probki wody pobranej z niecki basenu
rekreacyjnego, stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego, tj. stezenia
chloroformu (stwierdzono 0,038 mg/l, dopuszczalne 0,030 mg/i). W, wyniku dziatan
naprawczych, wdrozonych przez zarzadzajacego Krytg Ptywalnig ,,Wodny Swiat” w Horyncu
Zdroju uzyskano poprawe jakosci wody pod wzgledem stezenia chloroformu (0,014 mg/!)

Ocene jakoéci wody oparto na podstawie sprawozdan z badan przeprowadzonych
w ramach monitoringu kontrolnego PIS oraz kontroli wewnetrznej, przez akredytowane
laboratorium JARS Sp. z o.0. Analiza w/w wynikow badan laboratoryjnych pozwala
stwierdzi¢, ze w omawianym okresie woda w ptywalni spetniata wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne okreslone w zataczniku nr 1 i 2 przedmiotowego rozporzadzenia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie wydaje pozytywng roczng
ocene zbiorcza w zakresie spetnienia wymagan mikrobiologicznych i fizykochemicznych przez
wode na Krytej Ptywalni ,, Wodny Swiat” w Horyncu Zdroju.
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