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mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka . %

GBA POLSKA Sp. zo.o. 2N BADANIA
Member of GBA GROUP
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/06/2026/46/M/C/5

Zleceniodawca: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKOW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO "KRESOWIAK" W
HORYNCU-ZDROIJU; 37-620 Horyniec-Zdr¢j, ul. Sanatoryjna 2
Zlecenie Nr: L/0/06/2026/46
AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do

oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

A

Informacje dodatkowe: Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCl:

- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH<7,3;770 mV gdy 7,3 <pH<7,6

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH<7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH<7,6

- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <738

Punkt pobrania:  Wanna whirpool wyposazona w urzqdzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny Data*: 13 sierpnia 2026

Adres pobrania: 37-620 Horyniec-Zdrgj, ul.Sanatoryjna 2

Miejsce pobrania: Kryta Plywalnia ,,Wodny Swiat" w CRR KRUS

Urzqd-zenie aerozolujgce: Zainstalowane

Rodzaj wody: stodka

Godzina pobrania: 10:30:15

Temp. probki pobrane;j [°C]: 342

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 Lo , . .

Transport probek:  GBA POLSKA Sp. 2 0.0, Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2607

Numer probki: 11542/08/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  13-08-2026 Data zakonczenia badan: 23-08-2026

Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania Wymagania Wynik U
L | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN 0 jtk/100ml; Rozp.MZ (Dz.U.2015.2016) nie wykryto

1SO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 -
Matryca A: proc.5 (podioze A - BCYE)
i proc.7 (podioze C - GVPC)

Metoda filtracji membranowe;j

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobi jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta

przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiscie przez Klienta).

j.m. - jednostka miary

U - niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach.

Niepewnosé podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnoéci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomi metod sg przed: jako odpowiednio ,,< wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub , > wartos¢ gomej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
i3 informacjg o rezul h badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gorej granicy zakresu pomiarowego metody.

Wyniki odnosz3 sig wylacznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zami w Spr daniu informacje wyréznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob

pobrania i rep ywnosé probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s3
i D

potwierdzone za zg §¢ z oryginatem, sa kop
Uwagi:
Liczba Legionella sp.: Matryca A: Procedura 5 (Podtoze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC). Granica wykrywalnosci: 1jtk/100ml
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
24-08-2026 Pracownik GBA Polska nr: Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2590

pracownik GA POLSKA D | MINUMINR ARG

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

L/0/06/2026/46/M/C/5
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GBA POLSKA Sp. zo.o. BADANIA
Member of GBA GROUP

ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: L/0/06/2026/46/M/C/4
Zleceniodawca: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKOW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO "KRESOWIAK" W
HORYNCU-ZDROIJU;, 37-620 Horyniec-Zdroj, ul. Sanatoryjna 2
Zlecenie Nr: L/0/06/2026/46

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé ~ do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCI:

- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH<7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH<7,6

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH<7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH <7,6

- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH<7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH<7,8

Punkt pobrania: Basen rekreacyjny wyposazony w urzqdzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny Data*: 13 sierpnia 2026

Adres pobrania: 37-620 Horyniec-Zdrdj, ul.Sanatoryjna 2

Miejsce pobrania: Kryta Plywalnia ,,Wodny Swiat" w CRR KRUS

Urzqd:zenie aerozolujgce: Zainstalowane

Rod-=aj wody: stodka

Godzina pobrania: 10:30:11

Temp. probki pobranej [°C]: 30,2

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-EN ISO 19458:2007 P i ; )

Transport rdbek: GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2607

Numer probki: 11541/08/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 13-08-2026 Data zakonczenia badan: 23-08-2026

Lab. Badany parametr j.m. Akr. Metodyka badania Wymagania Wynik U
L | Liczba Legionella sp. jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN 0 jtk/100ml; Rozp. MZ (Dz.U.2015.2016) nie wykryto

1SO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 -
Matryca A: proc.5 (podloze A - BCYE)
i proc.7 (podtoze C - GVPC)

Metoda filtracji membranowe;j

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest data: pobrania (gdy probka pobierana jest wytacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firme kurierska badz dostarczana osobiscie przez Klienta).
j.m. - jednostka miary

U - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspot iku rozszerzenia k=2, nie gled P éci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach.
Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikow badan lub zg dnosci z wy iami / specyfikacjami oraz na zy Klienta.
Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przed: jako odpowiednio ,,< wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> wartos¢ gomej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te

stanowia informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sa niepewnosci rozszerzone, dotycza one wartosci dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyréznione kursywy zostaly przekazane przez Klienta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob
pobrania i reprezentatywnosé probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan ("Lab."): L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, p dpi kwalifik ym podpi elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sa

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem, sa kop

Uwagi:
e Liczba Legionella sp.: Matryca A: Procedura 5 (Podloze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC). Granica wykrywalnosci: 1jtk/100ml
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanie:
24-08-2026 Pracownik GBA Polska nr: Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2590 ; )
pracownik GBA POLSKA nr: | NIRRT

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

1L/0/06/2026/46/M/C/4



